




















RHxS-LED
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

TELECOMMANDE POUR CAPTEUR DE MOUVEMENT/GRADATEUR SANS FILS (VENDUS
SEPAREMENT)

Pour passer du mode capteur de mouvement au mode gradateur, appuyez longuement sur le bouton ON/OFF jusqu'a ce que seule
I'option BRIGHTNESS s'allume. Utilisez ensuite les boutons -/+ pour régler la luminosité ; la luminosité varie de 2 % a chaque fois.

CABLAGE

° Vérifiez la tension de ligne.

° Connectez le fil de TERRE (vert) du luminaire au fil de TERRE (vert) de I'alimentation.

° Connectez le fil BLANC du luminaire au fil NEUTRE de I'alimentation électrique.

° Connectez le fil NOIR du luminaire au fil LIGNE de |'alimentation.

° Si le luminaire inclut une fonction de gradation 0-10V, connectez les fils ROSE et
VIOLET au controleur de gradation.
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